1. sz. Melléklet

SZTE TIK légkezelők hőcserélőinek tisztítási protokollja


1) a készülék áramtalanítása

2) a készülék hőcserélő bekötő vezetékének és szigetelésének bontása az oldható kötéseknél

3) a savazó gép csatlakoztatása a hőcserélő csonkokra

4) a hőcserélők kimosatása zárt rendszerben

5) [bookmark: _GoBack]a hőcserélő kiöblítése vízzel

6) a savazó gép leszerelése

7) a csonkok visszaszerelése és a szigetelés helyreállítása

8) a hőcserélő feltöltése, légtelenítése

9) a készülék áram alá helyezése, a működés ellenőrzése

