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230 V-os agregátoros betáp szükséges
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Jelzőkábel UTP
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Jelzőkábel UTP Jelzőkábel UTP Jelzőkábel UTP
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230 V-os agregátoros betáp szükséges 230 V-os agregátoros betáp szükséges
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230 V-os agregátoros betáp szükséges
betáp szekrény 4 gáz

230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző szekrény 4 gáz

230 V-os agregátoros betáp szükséges 230 V-os agregátoros betáp szükséges
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Jelzőkábel UTP

Szer.mag.150 cm
Sig-8 helyi jelző 

230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző-szakaszoló szekrény 2 gáz

Jelzőkábel UTP

Sig-8 helyi jelző 

230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző szakaszoló szekrény 2 gáz
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230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző szekrény 2 gáz Sig-8 helyi jelző Jelzőkábel UTP

Sig-8 helyi jelző 
Jelzőkábel UTP
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betáp szekrény 5 gáz
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betáp szekrény 5 gáz
Nyomásellenőrző-szakaszoló- 

betáp szekrény 5 gáz
Nyomásellenőrző-szakaszoló- 

betáp szekrény 4 gáz
Nyomásellenőrző-szakaszoló- 

betáp szekrény 5 gáz
Nyomásellenőrző-szakaszoló- 

betáp szekrény 4 gáz
Nyomásellenőrző-szakaszoló- 
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Megrendelő:

Tervező:

Dátum:

Épület:

EG-T 13-5103
Tallér András

Tervellenőr

1Változat:Lépték:Kiviteli 1:50Tervfajta:

1. emeleti csőterv

Tárgy:

KORTEX KFT
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

265 ÁGYAS KLINIKA
KÖZPONTI GYÓGYÁSZATIGÁZ ELLÁTÁSA

EG-T-Tell 01-10814
Gorzó Csaba

2010.03.12.

265 ÁGYAS KLINIKA

EZ A TERV CSAK AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI TERVVEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
A VÉGPONTOK PONTOS HELYÉT LÁSD AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI

OXIGÉN

VÁKUUM

SŰRÍTETT LEVEGŐ 5 BAR (steril

ALTATÓGÁZ

SŰRÍTETT LEVEGŐ 8 BAR (steril)

JELMAGYARÁZAT

SŰRÍTETT LEVEGŐ 6 BAR (technikai)


