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230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző szakaszoló szekrény 2 gáz

Sig-8 helyi jelző 
Jelzőkábel UTP
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Földszint feletti
INTENZÍV ZÖLDTETŐ

-közhasználatra megnyitott-
TZ03-as rétegrend
2.b/1 jelű mező

237,8 m2 

Magasföldszinti csőterv

KORTEX KFT

EZ A TERV CSAK AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI TERVVEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
A VÉGPONTOK PONTOS HELYÉT LÁSD AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI

OXIGÉN

VÁKUUM

SŰRÍTETT LEVEGŐ 5 BAR

ALTATÓGÁZ

SŰRÍTETT LEVEGŐ 8 BAR

JELMAGYARÁZAT


