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Műszaki Igazgatóság
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	TERVEZÉSI PROGRAM


az

„Az SZTE Bölcsészettudományi Kar, Egyetem utca 2.. szám alatti épület vizesblokk felújítás” kiviteli tervezési munkáihoz

Tervezési feladat
A projekt keretében Egyetem utca-i épület fszt. 0113; 0114; 0205; 0220; 0308 számú férfi, női vizeblokkok felújítására vonatkozó építész, gépész és villamos szakági tervek és költségvetések elkészítése.

A különálló vizesblokkok terveihez a következőket kell figyelembe venni:

Építészet:

-
A vizesblokkok belső kialakításának megtervezése, elválasztók, dobozolások kialakítása. 

-   
A 0308-as blokk áttervezése, akadálymentes használatra alkalmassá tétele.

Gépészet: 

-
Meglévő szaniterek, vízvezetékek és szennyvíz vezetékek bontása

-
Új szennyvíz vezetékek, ivóvíz vezetékek méretezése

-
Új szaniterek kiválasztása

-
Elszívó ventilátorok méretezése

-
Hőszükséglet számítás, radiátor kiválasztás, bekötő cső méretezése

-
Használati melegvíz méretezése elektromos bojlerekkel 
Villamosság:

· minden blokkban a meglévő teljes elektromos részeket el kell bontani, a veszélyes hulladékok kezelését a kivitelezőnek kell intézni,

· az egyes vizesblokkok különálló al-elosztót kapjanak, melyből kerül megoldásra a vizesblokk elektromos áramköreinek kezelése. Az al-elosztó betápját a legközelebbi, megfelelő kapacitással rendelkező szinti elosztóból kell tervezni. A kábelezést falon kívüli, műanyag csatornában lehet vezetni.

· A helyiségekbe az előírásoknak megfelelő (LED) világítást kell tervezni, kapcsolásuk, működtetésük kapcsolóval és jelenlét érzékelővel történjen. Szükség esetén biztonsági világítás is legyen.

· Vizesblokkonként ( férfi/női egymás mellett ) 1 db elektromos bojlert is tervezni kell.

· Női és férfi vizesblokkonként legyen 1-1 db konnektor is.

· A férfi piszoárok öblítését infra működtetéssel kell tervezni, ahol a működtetések nem elemes megoldásúak legyenek.

· Kapcsolási rajz, elosztó rajz (a rajzok DWG-ben is), műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés ( táblázat is ) alkotja a tervet, amit 3 pld.-ban nyomtatva és elektronikusan is át kell adni a megrendelőnek.

· Az FMV szükségességét, érintésvédelmi-szabványossági vizsgálatot is tartalmazza a tervcsomag. 

· Akadálymentesített helyiség esetében be kell tervezni az előírásoknak megfelelő elektromos eszközöket. 

A tervdokumentáció műszaki tartalma:

· Építész kiviteli tervek
· Gépész kiviteli tervek
· Épületvillamossági kiviteli tervek

· Műszaki leírások
· Árazott és árazatlan költségvetés kiírások vizesblokkonként külön fülön
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