ETSZK Preventív-rehabilitációs egység és hallgatói közösségi tér kialakításának tervezése:

Épületvillamosság:
- Melléképület erősáramú megtáplálása jelenleg hol történik? (Elérhető erről esetleg fotó?) Válasz: Felmérés feladata, nincs információ róla.

- Rendelkezésre áll esetleg a meglévő erősáramú elosztószekrényről megvalósulási rajz, vagy esetleg fotó?
Válasz: Nem áll rendelkezésre, felmérés feladata, nincs információ róla.

- Központi vagy egyedi szünetmentes rendszereket kell tervezni? (A központi szünetmentes megoldás esetén kérdéses lehet a hely.)
[bookmark: _GoBack]Válasz: A minimális átalakítást igénylő betegfogadóban (a jelenlegi rendelő helyiségben) elfogadható helyi szünetmentes kialakítása, mivel csempézést, burkolatokat ott nem akarunk átalakítani. Az új rendelők és dentálhigiénikus kialakítást igénylő részen központi szünetmentes rendszer tervezése javasolt, elhelyezésére a főelosztóban van hely.

- Erősáramú megvalósulási tervvel rendelkezik az intézmény, vagy felmérés szükséges?
Válasz: Nem áll rendelkezésre, felmérés szükséges, nincs információ róla.

- A jelenlegi tűzjelző rendszer megvalósulási tervei rendelkezésre állnak-e? (pl. Milyen típusú rendszer, lehetséges-e a bővítése?...)
Válasz: Nem áll rendelkezésre, felmérés feladata, nincs információ róla.

- Az Informatikai rendszer megvalósulási tervei rendelkezésre állnak-e?
Válasz: Nem áll rendelkezésre, felmérés feladata, nincs információ róla.

- Az átépítés ideje alatt kell-e biztosítani a rendszerek működését? (ideiglenes rendszerek kialakítása, stb.).
Válasz: Tervezési fázis alatt ez jelenleg nem meghatározható, az elkészülő tervek alapján a kivitelezés feladata lesz koordinálni, a kész tervek alapján helyi egyeztetéssel ezt át fogjuk majd beszélni. Az ebédlőben tervezett rendelők + dentálhigiénikus kezelő rész kialakítása nagyjából egy blokként kezelhető, az ott úgyis teljes leállást igényel majd az építészeti és szakági kivitelezések alatt.

Épületgépészet:
- Szellőzés tervezése egyik helyiségcsoport esetében sem igény?
Válasz: Megrendelői részről szellőzés tervezése nem igény az átalakítandó területen, azonban ha a tervezés során valamilyen szabvány adott helyiségre azt előírja, akkor tervezendő.
