[bookmark: _GoBack]SZTE GYTK Dékáni Hivatal, Zrínyi u. 9. sz. épület elektromos elosztó szekrényeinek a korszerűsítése
Szakmai kérdések és válaszok:
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon a kiemelt, folyamatos üzemű elektromos fogyasztókról. Nincsenek kiemelt, folyamatos üzemű fogyasztók!
Van-e olyan fogyasztó, amely leállása esetén kihathat más épületre, vagy informatikai rendszerre? Nincsenek ilyen jellegű fogyasztók!
Van-e olyan fogyasztó az épületben, ami nem állhat le egész napra, csak rövid időre (max 30 perc)? Nincsenek ilyen jellegű fogyasztók!
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon az épület elektromos betáp lehetséges bővítéséről. A betáp lehetséges bővítése nem tartozik az eljárás tárgyához!
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon az épület várható elektromos fejlesztéseiről, várható-e napelem, hőszivattyú elhelyezése. Az épület várható elektromos bővítése nem tartozik az eljárás tárgyához!
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon, hogy szükséges lehet a főelosztó szekrénybe fogyasztásmérőt beépíteni? A főelosztó szekrénybe nem kell külön fogyasztásmérőt beszerelni!
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon az épület várható informatikai fejlesztéséről, várható-e infokommunikációs fejlesztés, épületfelügyelet alá bevonása a mérésnek? Az épület várható informatikai fejlesztése nem tartozik az eljárás tárgyához!
Kérjük a T. megrendelőt adatszolgáltatásként nyilatkozzon, hogy kéri a tűzeseti lekapcsolás távkioldás elhelyezését a hátsó bejárathoz? Nem kérünk külön tűzeseti lekapcsolást!
Kérjük a T. megrendelőt tegye elérhetővé az érvényes villamos biztonságtechnikai dokumentációkat az előző időszakos felülvizsgálatokról. Dokumentációk keresése folyamatban van!
Kérjük a T. megrendelőt az elosztó szekrény gyártó(k) megadását, műszaki színt nagyságrendű megadását (pl. min Schrack, Schneider, Legrand vagy elfogadottnak tekinti akár a Tracon gyártmányt). Szekrény gyártó Schrack típusú legyen!
