MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár steril légkezelő rendszer elavult hűtési rendszerének felújítása

Feladat részletezése:
· Az ellátott helyiségek összes légköbméter mennyisége:  ̴ 420 m3,
· A légkezelő berendezésből a jelenlegi és évek óta betiltott (R22) hűtőközeg lefejtése,
· a teljes hűtőkör szakszerű visszabontása,
· a lefejtett R22 hűtőközeg elszállíttatása, és megsemmisítése,
· a régi légkezelő berendezés szakszerű elbontása,
· új légkezelő telepítése, elektromos és automatika szereléssel (gyenge/erősáram),
· a régi légkezelő szakszerű elbontása, a hozzá tartozó légcsatornák meghagyásával,
· az épület mögötti részre az újonnan telepített légkezelőnek megfelelő teljesítményű kültéri kondenzációs egység letelepítése, rendszerre kötése a kapcsolódó elektromos megtáplálás kialakításával, a tervezett helyszínen Megrendelő biztosítja a rácsatlakozási pontot,
· a teljes rendszer szabályozásának kiépítése hozzá megfelelő automatikával, a már meglévő automatika rendszerhez történő illesztéssel,
· hűtőkörök adatmódosítása (az NKH rendszerből törlésre kerüljön, hogy a rendszer R22-es hűtőközeggel üzemel) és a szivárgásvizsgálatok elvégzése
· a Nemzeti Klíma Hatóság rendszerében dokumentálni, a rendszer új hűtőközeggel van feltöltve (R410A vagy R32-vel) 
· a rendszernek steril labor légtechnikai rendszernek kell megfelelnie, az MSZ-03-190-87 szabványnak eleget tenni, legalább 10x-es légcserével, 
· üzembe helyezés, melyet meg kell előznie a teljes rendszer tisztításának/fertőtlenítésének, mikrobiológiai mintavételezéssel, negatív eredménnyel (amennyiben az eredmény pozitív a kivitelezőnek a tisztítás-fertőtlenítést és a mintavételt meg kell ismételnie saját költségén). 
· jegyzőkönyvben dokumentált próbaüzem elvégzése (minimum 48 óra), 
· mérés, légtechnikai beszabályozás,
· elvégzett munka dokumentálása.

Munkavégzés helye: SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár (6725 Szeged, Szikra u. 8.)
Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen beárazva hivatalos árajánlatuk pályázati dokumentációhoz való csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
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Kötelező helyszíni bejárás időpontja: 2021. október 29. (péntek) 8:30 óra
Helyszín: 6725 Szeged, Szikra u. 8., Központi Gyógyszertár főbejárat
Amennyiben Ajánlatadó a kötelező helyszínbejárás időpontjában nem tud részt venni a bejáráson, a WEBRA eljárás ajánlattételi ideje alatt új időpontot tud kérni az alábbi elérhetőségen. 
Név: 	Onozó András 
e-mail: 	onozo.andras@med.u-szeged.hu
Tel.: 	06/30-600-2478
A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.
Teljesítés:
· A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
· Megrendelő előleget nem fizet. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető
A pályázatból kizáró okok:
· Tételes árajánlat benyújtásának elmulasztása
· Helyszíni bejárás elmulasztása.

Általános követelmények, előírások
A munkavégzésből adódó lefejtett hűtőközeget, szűrőket, veszélyes hulladékot, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
 A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
