Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Eötvös utca 6. szám alatti oktatási épületben, az I. emeleten található I-II. számú termek -a mai kornak megfelelő- friss levegős klimatizált szellőztetésének kialakítása, kivitelezéssel, tervezéssel.
Teljesítés véghatárideje: a szerződés hatályba lépését és a Megrendelő részéről jóváhagyott kiviteli tervek benyújtását követően legkésőbb 2024. december 4-ig!

Elvégzendő feladat:
SZTE GYTK Szeged, Eötvös u. 6. szám alatti oktatási épületben az I. emeleten található I-II számú teremben a mai kornak megfelelő friss levegős szellőztetés és hűtés kialakítása a jelenleg is üzemképtelen 50 éves KS-20 korszerűtlen szellőzőberendezés helyett. A két közel 100-100 főt befogadó előadó termek friss levegős szellőzését a mai kor követelményeinek, és szabályozásának megfelelő hővisszanyerős, hűtést és fűtést biztosító egységgel, energiahatékony működéssel, megfelelő teljesítménnyel kell megvalósítani. 
  
Műszaki tervezési, kivitelezési követelmények:
· Jelenlegi KS20 típusú klímaszekrény szakszerű elbontása, selejtezése
· Jelenlegi split klíma berendezések szakszerű elbontása, selejtezése
· [bookmark: _GoBack]Új megfelelő teljesítményű energiahatékony működésű (hővisszanyerős légkezelő berendezés(ek), minőségi szint: Sowolu, a jelenlegi szellőzőgép helyére), termenként becsült légcsere 2500m3/h
· Az új légkezelő miatt előfordulhat, hogy méretbeli eltérések lehetnek, ezért kiegészítő bontási, gipszkarton szerelési munkák is szükségesek lehetnek a meglévő gépházban
· Az új légkezelő berendezés hűtését és fűtését biztosító hőszivattyús kültéri egység elhelyezése, kalorikus csövezése, elektromos bekötése.
· Megfelelően méretezett légcsatornaszakaszok és anemosztátok (perdületes álmennyezetbe építhető) beépítése, új légcsatorna ágak kiépítése, légtechnikai vezetékek megfelelő hangszigetelése, párazáró szigetelése (előadó termek).
· Szabályzó automatika beépítése (helyiségenként külön- külön).
· A helyiségekbe a megfelelő hűtést biztosító légcsatornázható (kazettás beltéri egység) kiegészítő klímaberendezés beszerelése, beüzemelése, a hűtési időszakban a kívánt komforthőmérséklet elérése végett. 

Tervezési követelmények, előírások:
A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A tervezőnek le kell folytatnia, amennyiben szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével.
A tervezőnek a tervezési feladat megkezdése előtt egyeztetni kell a megrendelővel a kialakításáról, javasolt műszaki megoldásról, amiről jegyzőkönyvet kell felvennie. A tervezési feladatot csak jóváhagyás után lehet elkezdeni! A tervező köteles munkaközi tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni. A jóváhagyott munkaközi terv után lehet elvégezni a teljes dokumentálást, kivitelezést.
A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.
A tervezés, kivitelezés valamint a szakhatósági egyeztetések során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak, üzemügyeletesi oktatási díj, átadás- átvételi eljárás költsége.)
A Tervezőnek le kell folytatnia, ha szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység. 


Általános kivitelezési előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történő írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, veszélyes hulladék elszállítását, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Költségek összeállítása:
· Légtechnikai rendszer tervezése, méretezése 
· Bontási munkák
· Új hővisszanyerős légkezelő berendezés(ek) 
· Hőszivattyús Direkt hűtő- fűtő berendezés 
· Légcsatornavezeték, légcsatorna szerelés, anemosztátok, szigetelések
· Építőmesteri, elektromos szerelési munkák
· Szabályozás- automatika- elektromos szerelés 
· Szerelési, kivitelezési költségek
·  Légcsatornázható klímák költsége, szereléssel
· Légtechnikai rendszer beszabályozása, mérési- beszabályozási jegyzőkönyvvel
· Megvalósulási dokumentáció, „D”-terv

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 1 példányban: 
· beüzemelési jegyzőkönyv
· garanciapapírok
· beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)
· bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat
· kivitelezői nyilatkozatmegvalósulási tervdokumentáció
· Légtechnikai rendszer beszabályozása, mérési- beszabályozási jegyzőkönyvvel

Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a tervezési, kivitelezési munkák befejezési határideje 2024.12.04. 

Vállalási árat a kiíráshoz csatolt árazótáblán kérjük megadni! Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot és kitöltött valamint cégszerűen aláírt felolvasólapot is az ajánlatukhoz csatolni.

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolást:
Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
· 1 fő gépész szerelő
· 1 fő villanyszerelő
· 1 fő H-I. kategóriára érvényes jogosultság
A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek által aláírt nyilatkozatot, amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel.


A helyszíni bejárás helye és időpontja:
Az ajánlattételnek nem feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel. Amennyiben további információt szeretnének az elvégzendő munkával kapcsolatban, a kontakt személytől kérhetnek helyszíni bejárást.
Helyszíni bejárás egyeztetése (felmerült igény esetén): Sári Krisztián gépész műszaki menedzser, sari.krisztian@szte.hu , +36 30/528-0409

A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.
