Műszaki leírás
Rövid ismertető: 
SZTE Teleki Blanka Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis u. 5.) épületében lévő szellőző légtechnikai rendszer átalakítása.

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 20 naptári nap

Előzmények és az elvégzendő feladatok: SZTE Teleki Blanka Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis u. 5.) épületében lévő szellőző légtechnikai rendszer átalakítása.
A Szegedi Tudományegyetem Teleki Blanka Kollégium épületében tartott tűzvédelmi felülvizsgálat során a Katasztrófavédelem kifogást emelt az épület I-V szintjén beépített vizes blokkok szellőzését biztosító rendszerrel szemben. A megállapítás szerint a szellőző rendszer egyes szinti átvezetései nem felelnek meg az előírásoknak, mivel a szellőző vezetékek tűzszakasz határokon haladnak át védelmi berendezések nélkül. A probléma feltárására illetve a szükséges beavatkozások meghatározása érdekében, tűzvédelmi szakvélemény készült. A szakvélemény alapján az I-IV. szinteken lévő, külön tűzszakaszokba tartozó zuhanyzók szellőzését biztosító vezeték hálózatba az egyes szintek bekötő pontjába, tűzjelző rendszer által vezérelt tűzcsappantyúkat kell beépíteni, az elkészült gépészeti, elektromos tervek szerint a tűzvédelmi szakvélemény figyelembevételével. Műszaki átadás-átvétel feltétele a szakhatósági által előírt munkák elvégzés, valamint a Tűzvédelmi szakvéleményben foglaltak teljesítése!

Általános előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. 
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. 
[bookmark: _GoBack]A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:
1.) Igazolnia kell kivitelezői jogosultságát a pályázati munkával kapcsolatban.
2.) Igazolnia kell, hogy a kivitelezési munkánál a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerint szakvizsgával rendelkező személyt alkalmaz.
