Műszaki leírás
Fül-Orr- Gége Klinika régi épületszárny  tűzjelző rendszerének kiépítése

[bookmark: _GoBack]A Fül- Orr- Gége Klinika új épületszárnya kialakításával a régi épületszárny elavult tűzjelző rendszerének felújítása  szükségessé vált, mert annak kiépítése, működése már nem felelt meg a mai követelményeknek.
A régi épületszárnyba tervezett tűzjelző rendszer optikai füstérzékelős, hősebesség érzékelős rendszerei az új Fül- Orr- Gége épületben levő analóg intelligens tűzjelző központ szabad hurokcsatlakozásaira telepíthetőek.
A teljes régi épületet lefedő  tervek alapján létesülő tűzjelző rendszer együttműködésben az új épületszárnyba telepítendő rendszerrel a teljes komplexumban ki fogja elégíteni a mai követelményeket.
