Műszaki leírás
A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.) épületében fan-coil berendezések cseréje.
Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap.
A beszerzés rövid ismertetője:
1.) SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.) aulatér végében, az épület nyugati végét alkotó üvegfal előtt 7 db parapet kivitelű fan-coil van telepítve (hőfüggönyt alkotva), amelyek közül több meghibásodott, üzemképtelen. A berendezések életkora, és a pót alkatrész ellátottságának hiánya miatt javításuk gazdaságilag nem kifizetődő, cseréjük ajánlott új, de a régivel megegyező teljesítményű típusra. 2019-ben 1 db gép már lecserélésre került, ezért lehetőleg ugyanerre a típusú fan-coil-okra (6 db Galletti F11 L) kérjük az ajánlatot.
2.)  Több dolgozói munkaszobában, irodában a meglévő mennyezeti fan-coil berendezések elavultak, nem működnek megfelelően, ezért nem képesek az igényelt hőmennyiséget biztosítani. Az épület időközben – részben- megváltoztatott hűtés- fűtés rendszere (szennyvízhőszivattyú) következtében. A jelenleg 16 éves berendezések teljesítményének maximuma néhány helyiségben nem elegendő, ezért azokon a helyeken nagyobb teljesítményű berendezésekre van szükség, illetve egy helyiségben (2.028) a fan-coil rendszert alkotó 4 db berendezés közül, csak egy képes hűtésen kívül fűtésre is. Ezért ott a fűtési csővezetékből egy plusz leágazást is ki kell építeni, hogy az arány 2-2 re módosuljon a csak hűtő illetve a hűtő-fűtő berendezések között. A cserére szoruló fan-coil-ok adatait mennyiségét, elhelyezkedését az 2-es számú melléklet tartalmazza.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· beüzemelési jegyzőkönyv
· garanciapapírok.
· beépített anyagokról megfelelőségi igazolás
· kivitelezői nyilatkozat

FONTOS! A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek: 
· Az 1-es valamint a 2-es pontban meghatározott munkák elvégzése.
· Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a berendezések cseréjekor, a hozzá tartozó elzáró szerelvények, víz mennyiség szabályzók, bekötő csövek cseréje új eszközökre, illetve azok szigeteléseit és tömítéseit.  Továbbá az elektromos ki- és bekötést is.
· a kiírás tárgyát képező fan-coil berendezések cseréje olyan típusú fan-coil-okra történhet, amelyek illeszthetők a jelenlegi HONEYWELL épületfelügyeleti automatizációs rendszerbe
· elvárt jótállás 36 hónap
Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásával egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:
1.) Mutasson be legalább 2 szakembert az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal (amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, valamint amely ismerteti képzettségüket és végzettségüket) és csatolja a képesített személyek érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

Általános előírások:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük

Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE TIK-ben, a helyszíni bejáráson felmérésen részt vesz (a helyszínt megtekinti)! 
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10. Találkozó: SZTE TIK Zászló utca felőli bejárat
[bookmark: _GoBack]Időpont: 2020.07.13. (hétfő), 10:00
Helyszíni kapcsolattartó: Jónás Krisztián, Tel.: +36-70/708-9179

Kérjük, hogy hivatalos árajánlatukban, a kiíráshoz csatolt 2 sz. mellékletben szereplő eszközöket tételesen beárazva tüntessék a munkadíj és egyéb anyagköltség mellett, és ezek mindösszesen értéke képezze a felolvasólapon a vállalt vállalkozói díjat!
Az átláthatósági nyilatkozatot, a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.
Megrendelő előleget nem fizet.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
