MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
SZTE SZAKK I. Belgyógyászati Klinika épület III. emelet északi és déli részének infrastrukturális fejlesztése a Pszichiátriai Klinika beköltözéséhez
ÉSZAKI RÉSZ:
· Összes ablak rácsozása szükséges a III. emeleten.
· A folyosó elején a bejárati ajtó előtt kívülről végig rácsok, kifelé nyíló ajtóval.
· Szúnyoghálók minden szobában 1 nyitható ablakra.
· Az alábbi helyiségekhez egyforma zárbetétet kérünk, záranként legalább 4 kulccsal: bejárati ajtó, közös helyiségek, személyzeti WC, nővérszoba, vizsgáló (328), raktár (324), szennyestároló (311), dohányzó (319), összes kórterem.
· A bejárati ajtóhoz elektromos csengő.
· Tisztasági festést kérünk mindenhol
· A kórtermi ablakok és ajtók, vizesblokkok ablakainak, valamint a folyosó ablakainak törhetetlen fóliával való bevonása.
· A kórtermekben a tükrök leszerelése. 
· A folyosó elején lévő fűtéscsövek gipszkartonnal való burkolása betegbiztonsági okok miatt.
· Az osztály elektromos hálózatának korszerűsítése, biztonságossá tétele (konnektorok, kórtermekben).
· A hibás padozatok (felszakadt linóleum, járólap) javítása  
· Radiátoroknál a hiányzó zárószelepek felszerelése 
·  Mobil nővérhívó rendszer telepítése.
· A 320-as, 325-ös, 326-os, 327-es és 328-as, 329-es, 334-es és 335 szobákba PVC burkolat lehelyezése.
· Parkettacsiszolás és lakkozás 332-es és 333-as helyiségben. 
· Teakonyha falazatának megszüntetése (gipszkarton 10-es falbontás). 
· A 325-ös és 326-os helyiség közti üvegfal lebontása, helyette kb. 2 méter széles gipszkarton fal felhúzása a beépített szekrény felőli oldalra. 
· A 325-ös helyiségbe mennyezeti és kezelőpult világítás.
· A 335-ös területen található beépített szekrény elbontása, fal visszajavítása. 
· A 334-es területen található mosogató elbontása
· A 334-esbe egy kézmosó felszerelése 
· A 312-es női beteg WC-ben található ágytálkiöntő kiszerelését és helyette egy WC csésze beszerelését, ugyanitt fém kézmosó leszerelését és helyette normál méretű kézmosó felszerelését kérjük.
· A 319-es helyiségben (dohányzó) elszívó rendszer beépítése.
·  Meglévő személyzeti WC átalakítása a 321 és 322 mellékhelyiségek összenyitásával, a vécécsésze 322-ben, a kézmosó a 321-es helyiségben való elhelyezésével (a 320. és 322. helyiségek közötti ajtó megszűntetése).
· A 324-es helyiségben a kézmosó megszűntetése. 
· A személyzeti ajtók (320, 325, 327, 328, 333) kilincseinek kívülről gombossá tétele. 
· Az összes beépített szekrény zárhatóvá tétele.
· Az osztályon lévő földgáz vezeték lebontása. 
· A következő szobákba szeretnénk a megadott számú számítógépes végpontokat:
· 320: 1 db,
· 325: 1 db,
· 326: 1 db,
· 327: 1 db,
· 328: 1 db,
· 329: 3 db,
· 332: 2 db,
· 333: 1 db.
DÉLI RÉSZ:
· A lépcsőház ráccsal való lezárása a lépcsőfordulónál. A folyósó felőli bejárati ajtó, kulccsal zárhatóvá tétele.
· Összes ablak biztonsági rácsozása szükséges a III. emeleten.
· Szúnyoghálók minden helyiségben 1 nyitható ablakra. 
· Az alábbi helyiségekhez azonos zárbetétet kérünk, összesen 30 db. kulccsal: bejárati ajtó, közös helyiségek, személyzeti WC, nővérszoba (349), foglalkoztató (361), vizsgáló (359), dohányzó (360), 369, 368, összes kórterem.
· A bejárati ajtóhoz elektromos csengő.
· Tisztasági festést kérünk mindenhol
· A 346-os helyiség gipszkartonnal való elválasztása. A leválasztott helyiségre a folyósó felé ajtó (110 cm-es nyílásszélességgel) nyitása és kézmosó biztosítása. 
· A 348-as helyiség előterébe mennyezeti és kezelőpult világítás.
· A kórtermi ablakok és ajtók, vizesblokkok ablakainak, valamint a folyosó ablakainak törhetetlen fóliával való bevonása.
· Az osztály elektromos hálózatának , biztonságossá tétele (szükséges konnektorok felszerelése).
· A hibás (felszakadt linóleum, járólap) javítása.  
· Radiátoroknál a hiányzó zárószelepek felszerelése 
· Mobil nővérhívó rendszer kiépítése.
· Az összes beépített szekrény zárhatóvá tétele.
· A 338-as, 342-es szobába PVC burkolat lehelyezése.
· A 338-as helyiség ajtaján lévő pótzárak megszűntetése.
· A 363-as lépcsőház felőli folyósó ráccsal való lezárása.
· A 363-es és a 340-es lépcsőház felől csengő. 
· A 350, 351, 352, 353, 355, 356-os helyiségekben vizes blokk kialakítása vécékkel, tusolókkal a megbeszéltek szerint. Ezen helyiségek megfelelő biztonságos szellőztetésének biztosítása.
· A 351-es helyiségben lévő szekrény bontása. 
· A 360-as helyiségben (dohányzó helyiség) elszívó beépítése. 
· A 360-as helyiségben lévő szekrények kibontása. 
· A 361-es helyiségben lévő beépített üvegszekrények bontása, PVC visszajavítása, cseréje.
· A 367-es helyiségben lévő földgáz vezeték lebontása. 
· A 368-es helyiségben beázás megszűntetése. 
· A személyzeti ajtók (342, 349, 364, 365, 367, 369, 361) kilincseinek kívülről gombossá tétele. 
· A 339-es folyósóra zárható beépített szekrény.
· A következő szobákba szeretnénk a megadott számú számítógépes végpontok kialakítását:
· 342: 1 db,
· 349: 1 db,
· 361: 1 db,
· 359: 1 db,
· 364: 2 db,
· 365: 1 db,
· 367: 3 db,
· 371: 3 db.
Teljesítési határidő: 2020. szeptember 30.
[bookmark: _GoBack]A megvalósult előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele. Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.
Kapcsolattartó: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-293-3667
Teljesítés:
· A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
· Megrendelő előleget nem fizet. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető
A pályázatból kizáró okok:
· Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása
· Helyszíni bejárás elmulasztása
Általános követelmények, előírások
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
 A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

