MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
410 ágyas klinika vízköddel oltó rendszerének és a 265 ágyas klinika sprinkler rendszer karbantartása
Műszaki tartalom: 2.600 db sprinkler szórófej, 2 db nedves és 1 db száraz riasztószelep, 1 db elektromos szivattyú, 1 db dízel szivattyú, 1 db nyomástartó szivattyú, 1 db légkompresszor, 
1 db 160 m3 sprinkler tartály plusz a 410 ágyas klinika felújítása során megépített nagynyomású Danfoss-semco típusú vízköddel oltó rendszer.
Kapcsolattartó: 
SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda 
Kapcsolattartó: Onozó András 30/600-2478
Az ajánlat tartalmazza:
A vállalásnak megfelelő műszaki tartalmat és az eseti rendelkezésre állás idejét, továbbá az egyösszegű vállalási díjat, ami az előírt időszakonként esedékes ellenőrzésre és karbantartásra vonatkozik, az eseti és rendkívüli eseményt követő kiszállási díjat, valamint az eseti szakszerelői és mérnöki óradíjat.
Feladatok:
· a vonatkozó rendeletek és szabványok szerinti szerviz és karbantartási ütemterv kidolgozása
· szerződés szerinti időszakonként előre egyeztetett időpontban a rendszer ellenőrzése
· a szükséges próbák megtartása
· meghibásodás esetén az értesítést követően kiszállás, a hiba feltárása, elhárítása
· rendkívüli eseményt követően a rendszer visszaállítása, üzembe helyezése
· igény esetén ismételt oktatások megtartása
· valamennyi ellenőrzés, karbantartás esetén a tűzjelző hálózat karbantartójával kapcsolattartás
Vállalkozó ellenőrzési feladatai: Negyed/Féléves ellenőrzés:
· A negyedévenkénti ellenőrzést és teszteket a Vállalkozó gyártói szakvizsgával, és megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberei végzik az alábbiak szerint.
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· A negyed/féléves ellenőrzések végrehajtására, az érvényben lévő jogszabályok, a magyar szabványok előírásait figyelembe véve, ellenőrzési tesztlapot dolgozunk ki, melynek alkalmazásával az ellenőrzés, és annak dokumentálása pontosan és szakszerűen elvégezhető.
· A tesztlapok a számla mellékletét képezik.
· A riasztási jelzések vizsgálatát csak a helyi üzemvezetők tájékoztatásával és engedélyével tudja Vállalkozó elvégezni. Az üzemvezetők tájékoztatását és engedélyük beszerzését Megrendelőnek kell biztosítania.

A vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
Éves karbantartási és ellenőrzési díj:
Nettó ajánlati ár/ év: …………………Ft
Áfa összege (27%)/ év: ……………..Ft
Bruttó ajánlati ár/ év: ……………….Ft

Havi karbantartási és ellenőrzési díj (az éves díj tizenketted része):
Havi díj (nettó összeg):	Ft
ÁFA (27%): 	Ft
Havi díj (bruttó összeg): 	Ft


Eseti javítási díj:
Amennyiben Megrendelő írásos kérésére, az időszakos ellenőrzéseken túlmenően ellenőrzésre, vagy munkavégzésre kerül sor, valamint Megrendelő hibájából Vállalkozó nem tudja elvégezni az időszakos ellenőrzést, karbantartást Vállalkozó az alábbi árakat alkalmazza:
Szakszerelői díj: 	Ft + ÁFA / óra / fő
Mérnöki díj: 	Ft + ÁFA / óra / fő
Eseti kiszállási díj: 	Ft + ÁFA / alkalom
+ Anyagköltség
Az eseti javítások díjának tartalmaznia kell a munkavégzéskor keletkezett hulladék elszállítását, szemét eltakarítását, a terület durva takarítását a munka végeztével.
Éves oktatások (szükség esetén) megtartásának díja:	Ft + ÁFA / alkalom
Meghibásodás esetén, az értesítést követően 24 órán belül meg kell kezdeni a hiba feltárását és elhárítását.
Rendkívüli eseményt követően 24 órán belül meg kell kezdeni a rendszer visszaállítását és üzembehelyezését.
Az ajánlati árat nettó érték + ÁFA / hónap és nettó érték + ÁFA / év (mindösszesen) formában is kérjük megadni.
Műszaki és szakmai alkalmasság:
A munkavégzéshez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány szükséges. Kérjük bemutatni a szakember végzettségét és tapasztalatait. Kérjük mellékelni a szakmai önéletrajzát, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, valamint a határozat másolati példányát, amely szerint végezheti a tárgyi tevékenységet.
Mellékelje:
· [bookmark: _GoBack]szakmai önéletrajzát (amely tükrözi gyakorlati tapasztalatát jelen beszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan)
· a végzettségét igazoló bizonyítványok másolatát
· csatolja azon érvényes határozat másolati példányát, amely szerint végezheti a tárgyi tevékenységet
Szerződés időtartama, teljesítési határidő:
A karbantartási tevékenységet a szerződéskötést követően kell megkezdeni, a szerződés 1 évre szól, amely 1+1 évvel meghosszabbítható.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap, utólagos átutalással.
A pályázó biztosítja, hogy a munkavállalóit munkavédelmi oktatásban részesíti.
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
