MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
SZTE Egészségtudományi Képzési Tömb 14 db légkezelő, 131 db fan-coil, 1 db folyadékhűtő komplett karbantartása, zsákos, finom szűrők cseréjével.
Feladat rövid leírása:
·  1 db folyadékhűtő komplett karbantartása: A hőcserélők felületének vegyszeres tisztítása, üzemállapot mérés, műszeres diagnosztika vezérlőben eltárolt hibák olvasása, megoldásra javaslatok tétele, karbantartáskor talált hibák ismertetése, javaslatok tétele 
· 131 db fan-coil komplett karbantartása: A hőcserélők felületének vegyszeres tisztítása (magasnyomású vízsugaras felület átöblítéssel), fertőtlenítés, szűrők cseréje
· 6 db splitklíma: A hőcserélők felületének vegyszeres tisztítása (magasnyomású vízsugaras felület átöblítéssel), fertőtlenítés
· 14 db légkezelő karbantartása: A hőcserélők felületének vegyszeres tisztítása (magasnyomású vízsugaras felület átöblítéssel), fertőtlenítés, szűrők cseréje (elő-, finom, zsákosszűrő csere).
2025.04.10-én érkezett szakmai kérdés: Az ajánlatkérésben a szűrők gyártmányának a „Camfil” van megadva, kiváltható-e ez a gyártmány műszaki tulajdonságaiban teljesen azonos, de más gyártmányú szűrőkre? 
Szakmai válasz: Nem váltható ki, ez a gyártó által előírt típus.
[bookmark: _GoBack]Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 10 naptári nap.
A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazótábla kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.
Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amenyiben Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelzi a szakmai kapcsolattartónak.
Helyszín: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla utca 6.
Helyszíni és szakmai kapcsolattartó: Onozó András gépész műszaki menedzser 
E-mail: onozo.andras@szte.hu Tel.:  30/600-2478
A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.
Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartók felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.


Teljesítés:
· A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila igazgatóhelyettes
A pályázatból kizáró okok: Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása. 

Általános követelmények, előírások
A munkavégzésből adódó használt szűrőket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A területen a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések, lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző felülvizsgálatáról/ismételt üzembehelyezéséről a kivitelező feladata gondoskodni a Megrendelő kijelölt karbantartó partnerével közreműködve. Minden esetben a kivitelező köteles gondoskodni az érzékelők, tűzjelző központ teljes körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül a csere/javítás költsége a kivitelezőt terheli. A rendszer szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról az épület referensét, munkatársait, valamint a Megrendelő képviselőjét tájékoztatni kell.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.

