Műszaki leírás
SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika II. emeletén a kórtermekben orvosi gázhálózat kiépítése
· 13 db oxigén és vákuum vételi hely kiépítése falon kívüli SWWL csatlakozókkal szerelve
· 1db O2 párásító készülék AGA dugóval szerelve
· 10 db vákuum szabályozó készülék AGA csatlakozóval szerelve
· 10 db váladékfelfogó edény
· 10 db váladékfelfogó rozetta
· A gázhálózat kiépítése falon kívüli szereléssel történik
· Az újonnan kialakított hálózat illesztése a meglévő rendszerhez
· szakaszoló szelepek beépítése
· A szereléshez szükséges fal és födémáttörések elkészítése, és ezek helyreállítása
· megvalósulási terv készítése
· gázazonossági vizsgálat és nyomáspróba jegyzőkönyv készítése

[bookmark: _GoBack]Elvárt jótállás: a munka hivatalos befejezésétől számított 1 év.
Előzetes helyszíni bejárásra amennyiben ajánlattevő igényt tart rá, van lehetőség.
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