A beszerzés rövid ismertetése: Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő légkondicionáló berendezések beszerzése, szállítása, ill. beszerelése.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 365 naptári nap illetve a megadott keretösszeg lehívásáig.
Amennyiben a Szerződésben rögzített keretösszeg a jelen pontban meghatározott szerződéses időtartam alatt nem merül ki, akkor a Szerződés további legfeljebb 6 hónappal automatikusan meghosszabbodik a keretösszeg kimerüléséig.

1. A beszerzés tárgya és mennyisége, ajánlattételi/ árazási szempontok:
Hűtö közegek: R 410 A, R32
Hűtőteljesítmények: ~2,5 kW, ~3,5 kW,~5.3kW,~7.1kW,~10kW (inverteres), 14kW kazettás
Típusok (inverter, lakossági berendezések, hűtő-fűtő kivitel):
MIDEA
FISHER
FUJITSU
TOSHIBA

2. Beszerelési munkálatok átalánydíja bármelyik split készülékre nézve.
Alapszerelési árat kérünk, melynek tartalmaznia kell:
· 5m-es kültéri beltéri és kondenzvíz elvezetési távolságot
· kondenzvíz elvezetés a legközelebbi szifonba v. esőcsatornába kötve
· falhoronyban v. műanyag csatornában történő (réz) vezetékezés
· kivitelezői nyilatkozat készítése az elvégzett szerelési munkáról.
Beszerelési munkálatok átalánydíja bármelyik multi készülékre nézve (1 db kül-beltéri egység között):
· 5m-es kültéri beltéri és kondenzvíz elvezetési távolságot
· kondenzvíz elvezetés a legközelebbi szifonba v. esőcsatornába kötve
· falhoronyban v. műanyag csatornában történő (réz) vezetékezés
· kivitelezői nyilatkozat készítése az elvégzett szerelési munkáról.

3. Szerelési ár.
Szerelési ár a további megkezdett méterenként, mely tartalmazza a szigetelt vezeték pár kiépítését szigeteléssel, falhoronyban v. mü. csatornában.

4. Kondenzvíz elvezetés, kiépítés
Ha nem oldható meg gravitációsan a kondenzvíz elvezetése, kondenzvíz szivattyú, vagy cseppvízszivattyú alkalmazása szükséges.
 
5. Kiszállási díj.
Szeged belterületén kiszállási díj nem számolható fel klíma helyszíni felmérésnél, valamint telepítésnél. Szegeden kívüli egyetemi épületek esetén –a NAV által közzétett üzemanyagár értéke Kormányrendelet által meghatározott üzemanyagnorma I/100 km.- kiszállási díj számolható fel kilóméterarányosan. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy Szegeden kívüli egyetemi épületek esetén a javítási, karbantartási munkákat más Vállalkozóval végezteti el, amennyiben azt gazdaságilag indokoltnak tartja.

6. Adatszolgáltatás.
Az ajánlatkérő az adatszolgáltatás alatt az érti, hogy a klímaberendezések beszerzése, beszerelése után az ajánlattevőnek dokumentálnia kell a klímaberendezés főbb műszaki paramétereit (típus, hűtőközeg fajtája, gy.szám, beépítési helyét), berendezésenként negyed évente 1 alkalommal és azt a megrendelőnek az adott hónap utolsó munkanapjáig át kell adnia elektronikus formában. 

Ajánlati feltételek és alkalmassági/alkalmatlansági szempontok
A szerződés meghatározása:
Légkondicionáló berendezések beszerzése, szállítása, ill. beszerelésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés.
A teljesítési időszaka: A szerződés megkötésétől számított egy éven keresztül köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára eseti megrendelés alapján a nevesített klímaberendezések ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni, legfeljebb nettó: 59.900.000 millió (Ft) összeghatárig (+6 hónap hosszabbítási lehetőséggel, amennyiben az 1 év alatt a keretösszeg nem kerül lehívásra!). A nyertes ajánlattevő külön árajánlat, megrendelés alapján jogosult a Megrendelő részére a táblázatban nem nevesített klímaberendezések szerelésére is.
 
A berendezésekre 24 hónap garancia vállalása szükséges!
A teljesítés helyei: az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél.
 
Ajánlati feltételek:
A szerződés megkötésétől számított egy éven keresztül köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél eseti megrendelésre klíma berendezéseket beszerezni, felszerelni, az ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni.
· A Vállalkozó a Megrendelő írásos (e-mailben) ajánlatkérés esetén három munkanapon belül köteles árajánlatot adni írásban a Megrendelő részére. Az ajánlatot az Intézet vagy a műszaki menedzser képviselőjével leegyeztetve készíti el és küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő írásos megrendelése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által elfogadott ajánlatban megajánlott berendezést 5 munkanapon belül beszerezni, felszerelni valamint üzemben helyezni.  Az elvégzet munkát a Vállalkozó köteles minden estetben munkalappal leigazoltatni az adott egység referensével vagy intézetti kapcsolattartójával, mely később a számla mellékletét képezi. A munkalapnak tartalmaznia kell a berendezés pontos helyét (cím, épület, emelet, helyiség), munka tárgyát, a klíma berendezés adatait.
[bookmark: _GoBack]
Általános követelmények:
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget ami a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
 
Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához megkövetelt adatok és a megkövetelt igazolási módok az alábbiak:
· Nyilatkozzon, hogy rendelkezik 1 db szerviz kocsival és nyújtsa be forgalmi engedélyének egyszerű másolatát. Ha nem a szerviz kocsi tulajdonosa, akkor nyújtsa be a használati jogát tartalmazó szerződés egyszerű másolatát.
· Nyilatkozzon, hogy nyertesség esetén biztosítani fog kosaras szerviz kocsit (min: 12m).
· Mutassa be szakembereit az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal (amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, valamint amely ismerteti képzettségüket és végzettségüket) és csatolja a képesített személyek érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

Alkalmatlannak minősíthető az ajánlattevő, ha 
 nem csatolja a képesített személyek (4 fő) érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.
Alkalmatlan, ha nem szerepel érvényes regisztrációval Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében
Konzorciumi partnerség esetén a konzorciumi tagok közül legalább egyik tagnak rendelkeznie kell a fenti feltételekkel!

Fizetési feltételek:
A Vállalkozó minden szerződéses vagy megrendelt eseti munka teljesítése után 1 db végszámlát nyújthat be, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

