MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
SZTE SZAKK 265 és 410 Ágyas Klinika vízköddel oltó és sprinkler rendszer karbantartása

Feladat rövid leírása:
2.600 db sprinkler szórófej, 2 db nedves és 1 db száraz riasztószelep, 1 db elektromos szivattyú, 1 db dízel szivattyú, 1 db nyomástartó szivattyú, 1 db légkompresszor, 1 db 160 m3 sprinkler tartály plusz a 410 ágyas klinika felújítása során megépített nagynyomású Danfoss-semco típusú vízköddel oltó rendszer ellenőrzése, karbantartása.
Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 60 hónap 

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy cégszerűen aláírt ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is

A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:
[bookmark: _GoBack]Helyszíni és szakmai kapcsolattartó: Onozó András gépész műszaki menedzser (onozo.andras@szte.hu), Tel.: 30/600-2478
A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.
Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást, illetve szakmai kérdéseket a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az első körös 5 munkanapos ajánlatételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapig van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vagy a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.
Teljesítés:
· A vállalkozó negyedévente 1 db részszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila igazgatóhelyettes
A pályázatból kizáró okok: Árazótábla benyújtásának elmulasztása. 


VÁLLALKOZÓ ELLENŐRZÉSI FELADATAI:
· Negyed/Féléves ellenőrzés
· A negyedévenkénti ellenőrzést és teszteket a Vállalkozó gyártói szakvizsgával, és megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberei végzik az alábbiak szerint.
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· A negyed/féléves ellenőrzések végrehajtására, az érvényben lévő jogszabályok, a magyar szabványok előírásait figyelembe véve, ellenőrzési tesztlapot dolgozunk ki, melynek alkalmazásával az ellenőrzés, és annak dokumentálása pontosan és szakszerűen elvégezhető.
· A tesztlapok a számla mellékletét képezik.
· A riasztási jelzések vizsgálatát csak a helyi üzemvezetők tájékoztatásával és engedélyével tudja Vállalkozó elvégezni. Az üzemvezetők tájékoztatását és engedélyük beszerzését Megrendelőnek kell biztosítania.

Általános követelmények, előírások
A karbantartásból, javításból adódó szemetet a kivitelezőnek 1 naptári napon belül el kell szállítania a teljesítési helyszínről. 
Javítással, felújítással, átépítéssel járó munkavégzésnél a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések, lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző felülvizsgálatáról/ismételt üzembehelyezéséről a Vállalkozó feladata gondoskodni a Megrendelő kijelölt kapcsolattartójával közreműködve. Minden esetben a kivitelező köteles gondoskodni az érzékelők, tűzjelző központ teljes körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül a csere/javítás költsége a Vállalkozót terheli. Lekapcsolás, illetve az üzembe helyezés költsége a Vállalkozót terheli. A rendszer szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról a Védelmi Iroda munkatársait, valamint a Megrendelő képviselőjét tájékoztatni kell.
Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a Vállalkozó köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá, ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést. A szóró- és sprinkler fejek portalanítása szintén részét képezi a karbantartásnak, melyet a Vállalkozónak félévente el kell végeznie.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A karbantartás és javítások során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő egészségügyi épületben történik! Haváriás bejelentés esetén a Vállalkozó köteles megjelenni a helyszínen a bejelentéstől számított 6 órán belül és meg kell kezdenie a hiba feltárását és annak elhárítását. Az értesítés történhet telefonon és/vagy email-ben. Ennek dokumentálása minden esetben teljes körűen szükséges! Cserés alkatrész esetén a Vállalkozó köteles árajánlatot adni a Megrendelő felé. Az új alkatrész beépítési ára kizárólag a szerződésben fogalt szerelői óra- és kiszállási díjat tartalmazhatja! Amennyiben karbantartással egybekötött a javítás, a Vállakozó nem számolhat el külön kiszállási díjat! A karbantartás/javítás elvégzése után a Vállalkozó csak a Műszaki Üzemeltetési Részleg kapcsolattartójával igazolhatja le a munkalapot.
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
