Szakmai kérdések és válaszok
Tárgy: „SZTE SZAOK 6720 Szeged, Somogyi u. 4. szám alatti Kiszely György oktatási épületen belül elektromos hálózat felújítás tervezése”
2025.05.09.

ERŐSÁRAM:
A félreértések elkerülése végett, melyik szinti elosztókat kell akkor újra tervezni? 
Második és a harmadik emeleti jobb (lifttel szemben állva) oldali elosztókat. Az első emeleti bal oldal teljesen fel lett újítva, ott nincs tervezési feladat.
Továbbá azoknak a szinti elosztóknak, amelyikeknek nem szükséges az újra tervezése arról rendelkezésre áll-e elosztó rajz? 
Tervcsomag pótlólag feltöltésre került a kiíráshoz.
Továbbá fontos volna, hogy az adott szinti elosztókról milyen fontosabb fogyasztók vannak ellátva? Pl. hűtők, labori berendezések stb. 
Szakmai válasz később kerül feltöltésre!
A laboroknál továbbra is igény-e a helységek bejárati ajtói melletti leválasztó kapcsolók? Tehát szükséges-e a leválasztás laboronként külön leválasztó kapcsolóval? 
Igen kérjük laboronként a leválasztást.
A III. emeleten lépcsőről felérkezve baloldali szárnyban találhatóak voltak gázpalackok. Igény van-e gáz szivárgás érzékelő rendszer kiépítésére? 
Nem kérjük gáz szivárgás érzékelő rendszer kiépítését.

VILLÁMVÉDELEM:
Mindenképpen ragaszkodnak-e a norma szerinti villámvédelmi rendszerhez tervezéséhez? (Mivel nem történt rendeltetés váltás így ez esetben nem lenne kötelező az OTSZ szerint). 
Nem kérünk villámvédelmi tervet.

SZÜNETMENTES ELLÁTÁS:
Amennyiben továbbra is szükség volna a szünetmentes ellátásra, tisztázni kellene pontos igényeket. Milyen fogyasztók ellátása nélkülözhetetlen szünetmentesen? Ez alapján eldönthető az aggregátor vagy akkumulátoros rendszer szükségessége és az ezekkel kapcsolatos tervezési feladatok.  
Nem kérünk szünetmentes ellátást.

GYENGEÁRAM:
A jelenlegi főbejáratnál lévő kaputelefon a helyszíni bejáráson elhangzottak alapján megfelel. Szükséges ezt módosítani vagy lecserélni? 
Nem kérjük a módosítást és a lecserélést sem.
Szintenként milyen beléptető rendszerre gondoltak egyetemi dolgozóknak fenntartott kártyás, vagy akár kóddal működő? Vannak e más elképzelések ezzel kapcsolatban? 
Kártyás beléptető rendszert kérünk minden szint, mindkét oldalára. (egyetemi dolgozóknak fenntartott kártyákkal működtetnénk).
Hova szeretnének pontosan kamerákat, és milyen rendszerben gondolkozzunk? Lokális rögzítés vagy távhozzáféréssel, esetleg hozzá kell-e kapcsolni már meglévő egyetemi rendszerhez? 
Kérjük kapcsolni a meglévő egyetemi rendszerre. Minden szint folyosóján 2 db kamera, 
földszint bejáratnál és a negyedik emeleten 1 db kamera.

TOVÁBBÁ:
Szeretnénk kérni a bejárás során említett fogyasztó listát, ami tartalmazza a főbb fogyasztókat! 
Szakmai kiegészítő anyag később kerül feltöltésre!
Amennyiben lehetőség van rá a jelenlegi felújításról a kiviteli tervcsomagot is szeretnénk elkérni! 
Tervcsomag pótlólag feltöltésre került a kiíráshoz.
Gépészeti felújítás fog-e történni? (Szó volt pl. a lift korszerűsítéséről). 
Ennek a projektnek NEM a feladata.

2025.05.16.

ERŐSÁRAM:
Továbbá fontos volna, hogy az adott szinti elosztókról milyen fontosabb fogyasztók vannak ellátva? Pl. hűtők, labori berendezések stb. 
Mellékletként csatolva.

TOVÁBBÁ:
Szeretnénk elkérni a bejárás során említett fogyasztó listát, ami tartalmazza a főbb fogyasztókat! 
Mellékletként csatolva.

Fontos kiegészítő információ

GYENGEÁRAM:
Csak CCTV és beléptető legyen megtervezve (min. Cat5e szabvány, árnyékolt kábellel). Nincs IT hálózat. A tervezőnek fel kell vennie az SZTE ISZI-vel a kapcsolatot, hogy egyeztesse velük a gyengeáramú kiépítésre vonatkozó terveket. pl: milyen eszközök legyenek betervezve. Kapcsolattartó személy: Bordás Levente (+36301734552, bordas.levente@gmf.u-szeged.hu)

2025.06.18.

Fontos kiegészítő információ

ERŐSÁRAM:
A helységekben DLP csatornába kell elhelyezni a szerelvényeket, falon kívüli szerelést kell megtervezni.
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