A Keresztény Roma Szakkollégium fűtési rendszerének tervezési munkái
1. A munka tárgya: 
Fűtési rendszer korszerűsítésének tervezése.
2. A tervezésre kijelölt hely: 
6702 Szeged, Indóház tér 1/A (HRSZ: 20277/1)
3. A tervezés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
b) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
c) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
d) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
e) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 
f) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
g) Szeged Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata („SzÉSz”)
h) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
i) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 
4. Az ajánlatnak minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, gépészet, gáz, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés és egyéb rendszerek), tűzvédelem.
5. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell:
a) meglévő kazánházi rendszer korszerűsítésével kapcsolatos gépészeti és elektromos tervezési munkákat
b) tervezett kazánházi rendszer elektromos és fűtésszabályozási részletei
c) gázellátási tervezési munkák elvégzése, a korszerűsítés tervköteles, de nem engedélyköteles, a szolgáltatói hozzájárulás tervezési fázisban nem szükséges, a megvalósulás tervezői átvétellel zárul
d) fűtési korszerűsítéssel érintett kazánház területén központi fűtési kiviteli tervdokumentáció készítése hőveszteségszámítással
e) tervezett kazánházi rendszer illesztése a meglévő megmaradó kétcsöves fűtési rendszeréhez, kazán hőcserélővel történő leválasztása
f) gázkazánok és a gázüzemű használati melegvíz termelő berendezés bontási tervének elkészítése, használati melegvízellátás tervezése indirekt tárolóval
g) Szakági (gázellátás, központifűtés, elektromos) tételes költségvetés készítése
6. A tervezés során a tervezőnek feladata a hatóságokkal történő egyeztetés és az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Az ehhez kapcsolódó költségeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. 
7. A tervezőnek egyeztetési kötelessége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:
· Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Műszaki Üzemeltetési Részleggel
8. Tervszállítás, a kivitelezési dokumentáció példányszáma és formai követelménye:
· Munkaközi tervanyag: 1 pld. digitális adathordozón (.pdf és .dwg formátumban).
· A kiviteli tervdokumentációk leadása, tervanyag: 2 pld. lefűzött papír és 1 pld. digitális adathordozón (pendrive) (.pdf és .dwg formátumban).
A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.
9. A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.
10. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell árazott illetve árazatlan költségvetést.
11. A kiviteli tervek teljesítésének határideje az első tervezésindító munkamegbeszéléstől számított 60 naptári nap.
12. A Megrendelő kéri az ajánlati árat a 2. sz. melléklet szerinti excel táblázatban megadni, és pdf és excel formátumban megküldeni. A Megrendelő továbbá kéri az Ajánlatadót, hogy pdf formátumú ajánlatát aláírva és lepecsételve küldje meg.
A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, továbbá kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is kitöltve és cégszerűen aláírva.
Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.
A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:
[bookmark: _GoBack]Kapcsolattartó: Schneider Botond műszaki manager; Tel.: +36 30/464-7338
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