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SZTE SZAKK 265 ágyas klinika (Szeged, Semmelweis u. 6.) és GYIPA (Szeged, Korányi fasor 14-15) 
10 kV-os saját tulajdonú, védelmi és kapcsoló berendezéseinek, valamint transzformátor-állomásainak karbantartása, üzemeltetése.
265 ágyas Klinika TR állomás:
- 2 db SZTE tulajdonú RM6-D típusú 10 kV-os megszakítós berendezéshez kapcsolódó 
T-kábelcsatlakozók ellenőrzése szemrevételezéssel, portalanításuk berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva. 
- 2 db SZTE tulajdonú 10/1600 száraz TR tisztítása, középfeszültségű oldali szigetelés vizsgálata, közép-és kisfeszültségű áramkötések ellenőrzése nyomatékkulccsal, középfeszültségű végelzárók tisztítása berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva. 
- 2 db SZTE tulajdonú RM6-D típusú 10 kV-os megszakítós berendezés és csatlakozóinak, valamint 2 db SZTE tulajdonú 10/1600 száraz TR infra-kamerás (termokamerás) karbantartás utáni képeinek elkészítése. 
- a transzformátorok szekunder oldali (3x400 V)-os feszültségeinek, áramfelvételeinek ellenőrzése, a feszültség szükség szerinti állítása a karbantartás során. 
- 2 db SZTE tulajdonú 10/1600 száraz TR hőfokvédelmi leoldás próbája berendezésenként. 
- Transzformátor kamrák takarítása, szűrőpaplanok tisztítása, a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának megfelelő ütemben, ill. azok szükség esetén évente egy alkalommal történő cseréje. 
- Kapcsoló helyiség és TR kamrák nyílászáróinak, légbevezető szerkezeteinek tisztítása, karbantartása.
- Transzformátorok és hozzájuk kapcsolódó KÖF kapcsoló fő és segéd-berendezések és helyiségek feliratainak és figyelmeztető tábláinak ellenőrzése, szükség esetén pótlása az éves karbantartási napon.
- Fogyasztó 11kV –os 3x150mm2 KÖF kábelszakaszok/nyomvonalak RM6D és száraztranszformátorok között ellenőrzése, felügyelete esetleges és valószínűsíthető hibák felismerése, jelzése és intézkedés kérése a megrendelő felé.
- SZTE tulajdonú KÖF berendezések kapcsolása, feszültségmentesítések elvégzése, szükség szerinti szakfelügyelet biztosítása, hiba esetén az üzemviteli megállapodásban foglalt kapcsolattartó személyek utasítására az MVM Energiakereskedelmi Zrt., ill. a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. 
- Folyamatos, 0-24 órás készenléti ügyelet biztosítása a megrendelés/szerződés létrejöttétől számított 2+0,5 év (30 hónap) időtartamig 4 órás készenléti idővel (Telefonos értesítéstől kezdődően 4 órán belül a helyszínen fizikálisan is intézkedni szükséges az üzembiztonság megtartása érdekében). 
- Technológiai munkavégzés: KÖF/KIF al-állomásokban történő primer és szekunder technológiai szerelés. 
GYIPA Tr állomás:
- 2 db SZTE tulajdonú RM6-ID típusú 10 kV-os megszakítós berendezéshez kapcsolódó 
T-kábelcsatlakozók ellenőrzése szemrevételezéssel, portalanításuk berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva. 
- 1 db SZTE tulajdonú 10/1600 olajos TR tisztítása, középfeszültségű oldali szigetelés vizsgálata, közép-és kisfeszültségű áramkötések ellenőrzése nyomatékkulccsal, középfeszültségű végelzárók tisztítása berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva.
- 2 db SZTE tulajdonú RM6-ID típusú 10 kV-os megszakítós berendezés és csatlakozóinak, valamint 1 db SZTE tulajdonú 11/0,4kV 1000kVA olajos TR infra-kamerás (termokamerás) karbantartás utáni képeinek elkészítése.
 - az 1db olajos transzformátor szekunder oldali (3x400 V)-os feszültségeinek, áramfelvételeinek ellenőrzése, a feszültség szükség szerinti állítása a karbantartás során. 
- 1 db SZTE tulajdonú 11/0,4kV 1000 kVA olajos TR hőfokvédelmi leoldás próbája.
- Transzformátor kamra / BHTR külső-belső takarítása, légszűrőpaplanok/nyílások tisztítása, a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának megfelelő ütemben, ill. azok szükség esetén évente egy alkalommal történő cseréje. 
- Fogyasztásmérő állomás (KVGY KTW K3) külső-belső takarítása, légszűrőpaplanok/nyílások tisztítása, a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának megfelelő ütemben, ill. azok szükség esetén évente egy alkalommal történő cseréje.
- Transzformátor és hozzá kapcsolódó KÖF kapcsoló fő és segéd-berendezések és helyiségek /betonházak feliratainak és figyelmeztető tábláinak ellenőrzése, szükség esetén pótlása az éves karbantartási napon.
- Fogyasztó 11kV –os 3x150mm2 KÖF kábelszakaszok/nyomvonalak (10m MVM és Mérőállomás között, kb 100m Mérőállomás és BHTR között) ellenőrzése, felügyelete esetleges és valószínűsíthető hibák felismerése, jelzése és intézkedés kérése a megrendelő felé.
- SZTE tulajdonú KÖF berendezések kapcsolása, feszültségmentesítések elvégzése, szükség szerinti szakfelügyelet biztosítása, hiba esetén az üzemviteli megállapodásban foglalt kapcsolattartó személyek utasítására az MVM Energiakereskedelmi Zrt., ill. a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. 
- Folyamatos, 0-24 órás készenléti ügyelet biztosítása a megrendelés/szerződés létrejöttétől számított 2+0,5 év (30 hónap) időtartamig 4 órás készenléti idővel (Telefonos értesítéstől kezdődően 4 órán belül a helyszínen fizikálisan is intézkedni szükséges az üzembiztonság megtartása érdekében). 
- Technológiai munkavégzés: KÖF/KIF al-állomásokban történő primer és szekunder technológiai szerelés. 

Egyéb elvárások:
A munkavégzés sajátossága egyrészt, hogy feszültség közelében történik, másrészt, hogy a 
tevékenység különböző feszültség-szintű, működő kábelek, működő középfeszültségű cellák 
közelében kell, hogy történjen. 
A feladatok elvégzése egyrészt al-állomási (min. 1 fő Villamos alállomás kezelő OKJ 35 522 11) végzettség és helyismeret meglétéhez kötött, másrészt pedig nagy-fokú figyelmet és fegyelmet igényel, melyhez megfelelő (min. 1 fő) KÖF/KIF al-állomási munkavégzési jártasság (min. 5 év gyakorlat) mindenképpen szükséges!
Végzettséget és jártasságot igazoló dokumentumokat mellékelni szükséges!
 (ezek hiánya a pályázat érvénytelenítését vonja maga után)
A vállalkozó minden esetben primer és szekunder feszültség mentesített munkaterületet készítsen elő a munkavégzéshez, feszültség alatti (FAM) munkát nem végezhet, a munkát feszültség közelében végezze. 
A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi-, szabványossági-, technológiai-, és a Megrendelő által előírt munkabiztonsági előírások betartásával, I. osztályú minősítésű munkát végezni. 
Munkavégzés időtartama: a helyszíni munkavégzés napi időtartama 8 óra, melybe a feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés nem tartozik bele. 

Dokumentációk:
Az elkészült munkákról Kivitelezői szabványossági nyilatkozat szükséges.
Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat (amennyiben szükséges).
Elvégzett karbantartási munkák, infra-kamerás képek írásos dokumentálása jegyzőkönyv formájában.

Mennyiség: 1 klt
Komplett, üzembehelyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval karbantartott rendszer adható át további üzemeltetésre.
1 év Garancia szükséges!
Az árakat 1 évre vonatkozóan kérjük megadni!

Karbantartás, üzemeltetés időtartama: szerződéskötéstől és 2025.07.01-től 2 + 0,5 év, 30 hónap (365 nap/év) 2027.12.31.-ig
Fizetés: a sikeres rész és műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően teljesítésigazolással mellékelt, kiállított számla ellenében, 30 napos átutalással.

Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó (nyilatkozattal megerősített), végzettségeket és szakképzettségeket írásosan megfelelően tartalmazó ajánlat hirdethető ki nyertesként.

Amennyiben Ajánlattevő igényt tart helyszíni bejárásra, Ajánlatkérő lehetőséget biztosít rá. A helyszíni bejáráson való részvételi szándékát Ajánlattevő előzetesen jelezni köteles a kapcsolattartó felé.
Helyszíni bejárás kapcsolattartója:
Dunai Károly (dunai.karoly@szte.hu)
Tel.: +36 30 334 61 60
Teljesítés:
· A vállalkozó félévente 1 db számlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
· Megrendelő előleget nem fizet. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila igazgatóhelyettes
A pályázatból kizáró okok:
· Végzettségeket és érvényes szakmai jogosultságokat nem megfelelően tartalmazó árajánlat benyújtása.
· Hiányosan kitöltött árazótábla vagy az árazótábla benyújtásának elmulasztása




Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). 
 A szakági (gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!
A szakszerűtlen munkavégzésből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A munkavégzés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

