Az SZTE TTIK I. emeleten  3 szoba GENETIKA labor kiírás során felmerült kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:
[bookmark: _GoBack]Egyúttal kérjük a válaszokban szereplő költségvetési tételek beárazását a kiegészítő költségvetésben.


Kérdés :_Nincs rajz az 1SZL7, és 1SZL8 elosztókról. Költségvetésben sem szerepelnek. 
Válasz: Az elosztóról terv nem készült. Az ajánlatadó feladata a két elosztó komplett kivitelezése a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően. Kérjük kiegészítő tételként költségelni.

Kérdés: A 114 es helyiség nincs lekezelve terven elektromos oldalról (nincs tervezve se lámpa, se dugalj) 
Válasz: Nem tárgya a kiírásnak.

Kérdés: Hiányzik a költségvetésből a Cat 5 vezeték a telefonnak. 
Válasz: Kérünk kiegészítő tételként költségelni 128 méter Cat 5- vezetéket.

Kérdés: Hiányzik a költségvetésből a tűzálló kábel a kijáratmutatóknak. 
Válasz: Igen kell, mert központi szünetmentes van. Kérünk kiegészítő tételként költségelni 30 méter NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 tűzálló kábelt + 1 db tűzálló kötődobozt.

Kérdés: Hiányzik a tervből a termosztát, Fan-coil bekötés költségei. 
Válasz: Kérünk kiegészítő tételként költségelni 1 db komplett Fan-coil bekötését.

Kérdés: Terven, és költségvetésben nincs lekezelve a tűzjelző érzékelők sem. Az eredeti szerint kell megszerelni? (megváltozott a helyiségfelosztás a 111-113 helyiségekben).
Válasz: Kiírás szerint kell eljárni.

Kérdés:A kiírt ATLANTIC fűtőtestet már nem forgalmazzák! 
Válasz: ATLANTIC fűtőtestnél jelenleg csak 1000 W- os van. Ezért ezt a típust kell költségelni.

